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DECRETO CRESCITA 

legge 28 giugno 2019, n. 58 recante “Conversione in legge, con modificazioni, 

del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita 

economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” 

 unitamente al testo coordinato del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34  

(cosiddetto “Decreto Crescita”). 

 
 

 
 

 

 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO  

DELLA SCUOLA PRIMARIA “EDMONDO DE AMICIS” 
lavori di riqualificazione dell’impianto di riscaldamento 

Piazza Guglielmo Marconi 557 – Ceneselli RO 

 

PROGETTO DEFINITIVO 

A1 – RELAZIONE TECNICA 

Data: 

 

11 ottobre 2019 
 

 Elaborato: 

 

A1 
 

Progettista incaricato: 
 

Responsabile unico del procedimento del Comune di Ceneselli:                      

 

 

 
 

 

Andrea Pegoraro  
perito industriale 

35048 Stanghella PD - via Cuoro, 74/1F1 

Tel  0425 958434 - mobile 329 2261982 

    e mail areatecnicainfoat@gmail.com     

 pec andrea.pegoraro@pec.eppi.it 
  

 
 

 

geometra Stefano Manfredi 
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VALUTAZIONI SUL RISPARMIO ENERGETICO  

A SEGUITO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
 

 

 

PREMESSA 

 
Il sottoscritto: Per. Ind. Pegoraro Andrea - via Cuoro n.74/F1 35048 Stanghella (PD) 

Iscritto presso il Collegio dei: Periti Industriali di Padova n.1634  

Tecnico Redattore: relazione di verifica indice di prestazione energetica globale, del fabbricato 

pre e post intervento di riqualificazione energetica.  

Fabbricato:  

adibito ad uso “Scuola Elementare” sito in: P.zza G. Marconi, 557 45030 Ceneselli (RO) 

denominato “Scuola Elementare Edmondo de Amicis” identificato al catasto al Foglio: 28 – 

Mappale: 220 – Sub.4  

Di proprietà:  

del Comune di Ceneselli (RO) P.zza G. Marconi, 1 45030 Ceneselli (RO) 

Opere relative a:  

Riqualificazione energetica strutture impianto di climatizzazione invernale. 

A seguito di incarico professionale ottenuto dalla committenza dell’immobile, il sottoscritto Per. 

Ind. Pegoraro Andrea residente in via Cuoro, 74/F1  35048 Stanghella (PD), con Studio 

Professionale in via C. Marchesi, 11 35048 Stanghella (PD), abilitato alla professione ed iscritto 

presso il Collegio dei Periti Industriali di Padova al n.1634, è stato incaricato di valutare “l’indice 

di prestazione energetica per la climatizzazione invernale” del succitato fabbricato prima e dopo 

l’eventuale intervento di riqualificazione energetica, mettendo a confronto il risparmio energetico 

ottenibile.    
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FINALITA’ 

 

La presente relazione tecnica si pone quindi come finalità la valutazione del contenimento 

energetico prima allo stato attuale e dopo gli interventi di riqualificazione previsti sul seguente 

fabbricato: 

� Fabbricato adibito ad uso “Scuola Elementare” sito nel Comune di Ceneselli (RO) via G. 

Marconi, 557 45030 Ceneselli (RO) 

� Riferimenti Catastali dell’immobile: Foglio 28  – Mappale 220 – Sub.4 

� Classificazione secondo D.P.R. 412/93 e .s.mm.ii.: E7 (attività scolastiche). 

Proprietario dell’immobile: 

� Comune di Ceneselli (RO) P.zza G. Marconi,  

IDENTIFICAZIONE CATASTALE DELL’IMMOBILE 
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DATI CLIMATICI 

 

Zona climatica E  Volume lordo riscaldato 5850.48 m
3
 

Gradi giorno 2355  Superficie disperdente 2430.60 m
2
 

Destinazione d’uso E.7  Rapporto S/V 0.42 

 

 

SITUAZIONE ATTUALE 

 

Il fabbricato oggetto della presente valutazione energetica risulta essere realizzato 

essenzialmente con strutture opache verticali in mattone pieno non isolato termicamente, solaio 

su vespaio del tipo tradizionale in latero cemento non isolato termicamente, confinante con area 

vespaio aerata e ventilata, il solaio interpiano, di divisione tra piano terra e primo, risulta essere 

del tipo tipo tradizionale in latero cemento senza isolamento. 

Copertura del fabbricato risulta essere del tipo a doppia falda inclinata confinante con l’esterno, 

completa di ampia area sottotetto non isolata termicamente.  

La copertura essendo scarsamente isolata dal punto di vista invernale ed estivo, offre scarso 

comfort agli occupanti delle aule sottostanti, a causa delle elevate dispersioni termiche e delle 

rientranze estiva. 

Le ampie superfici finestrate esterne sono del tipo con telaio in legno a vetro singolo, le cui 

basse prestazioni energetiche determinano una elevata dispersione e di conseguenza un basso 

livello di comfort per gli utilizzatori dei locali.  

 Attualmente l’edificio risulta quindi essere privo di qualsiasi forma di isolamento termico e 

parzialmente non utilizzato. 
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DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 
L’intervento di riqualificazione energetica previsto comprende: 

 

� Riqualificazione energetica dell’impianto di climatizzazione invernale mediante 

sostituzione del generatore di calore esistente con nuovo a condensazione ad elevato 

rendimento energetico completo di regolatore climatico, contestuale messa a punto del 

sistema di distribuzione mediante l’inserimento di nuovo circolatore elettronico con 

tecnologia inverter. 

Rifacimento integrale del locale centrale termica, dove attualmente risulta installato un 

generatore di calore di potenza termica superiore a quanto realmente attualmente 

richiesto, per via del fatto che il fabbricato di considerevoli dimensioni, non risulta 

totalmente occupato ed usato in alcuni casi in forma e zone alternate. 

 

� Installazione di sistema radio elettronico per regolazione di ogni singolo corpo scaldante 

con valvole e testine termostatiche. 

Tale sistema garantirà la suddivisione in zone l’impianto e la possibilità di gestire in 

maniera puntuale o localizzata la potenza necessaria per ogni singolo ambiente, 

parzializzano e modulando l’effettivo bisogno di energia in funzione dell’effettiva 

richiesta.   

Tipologia di intervento evidenziato su tavola grafica in allegato esterno, facente parte 

integrante del progetto. 
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PRINCIPALI RISULTATI DI CALCOLO 
 

Analisi “ante” intervento di riqualificazione energetica 
 

Prestazione energetica globale (EPgl, nren) 

 

471.0570 

kWh/m
2
anno 

 

Classe energetica dell’edificio oggetto di calcolo 

 

F 

 

Consumo gas 

metano stimato  

37205.477 

Sm
3
anno 

 

 

Analisi “post” intervento di riqualificazione energetica 
 

Prestazione energetica globale (EPgl, nren) 

 

350.6530 

kWh/m
2
anno 

 

Classe energetica dell’edificio oggetto di calcolo 

 

E 

 

Consumo gas 

metano stimato  

26772.759 

Sm
3
anno 
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Risparmio energetico ottenibile stimato 
 

 

Risparmio energetico ottenibile 

a seguito degli interventi di riqualificazione energetica 

 

120.4040 

kWh/m
2
anno 

Risparmio sul consumo gas ottenibile 
 

10432.718 
Sm

3
anno 

 

 

A seguito delle succitate considerazioni, il fabbricato, se oggetto degli interventi di 

riqualificazione energetica riguardanti parzialmente le superfici finestrate esterne e l’impianto di 

climatizzazione invernale, potrebbe ottenere un risparmio energetico stimabile in 27.5 % 

rispetto alla situazione attuale, ed un risparmio in termini di consumo di gas di 10432.718 Sm3 

anno. 

Alla luce di quanto succitato e laddove si renda possibile, si consiglia l’eventuale sostituzione di 

tutte le superfici vetrate, con nuove ad elevata efficienza energetica e la coibentazione con 

adeguate lane minerali dell’intera copertura.  

Il calcolo delle prestazioni energetiche invernali nelle due situazioni denominate Ante-Intervento 

e Post- Intervento è stato effettuato secondo le normative UNI TS 11300, D.P.R. 59/2009 e 

s.mm.ii., Legge 90/2013, D.M. Requisiti minimi del 26.06.15 e D.M. Linee guida APE 26.06.15 

mediante l’utilizzo di software conforme e certificato dal Comitato Termotecnico Italiano. 

 

Stanghella li 11.10.2019 

 

     Il Tecnico 

 

 

  


